
Außenluft Erdwärme
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Stellmotor auf “1”

Ruhezustand =

Erdwärme

Von 5°C bis 20°C

wird “Außenluft-

direkt” geschaltet
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2 - fach Thermostat

Schalter Manuell / Thermostat

Stellmotor für
Klappenantrieb

1 2 3

Thermostat Betrieb

manuell Außenluft

manuell Erdwärme5°C 20°C

Bypassklappe

92877 004  SS-798,1   02.09.09

L

LTemperatureinstellung vornehmen !


